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§ 34 00. GV § 34

006. GV - O6. Gasverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Die in dieser Verordnung zitierten Normen stehen derzeit in folgender Fassung in Verwendung:

1. ,ONORM-EN ISO 16852": ONORM-EN ISO 16852
+Flammendurchschlagsicherung Leitungsaufwendung, Prifverfahren und Einsatzgrenzen®,
Ausgabe 1.10.2010;

2. ,ONORM-EN 13501-1“: ONORM-EN 13501-1
.Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarbeiten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1:

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prufungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten”,

Ausgabe 01.12.2009;
3. ,ONORM C 1301": ONORM C 1301
JFlUssiggase fur Brennzwecke - Propan, Propen, Butan, Buten und deren
Gemische - Anforderungen und Prifverfahren”, Ausgabe 1.5.2001;
4. ,OVGW-Regelblatt 516" OVGW-Regelblatt 516
+Ausbildungskurs fur das Betriebspersonal von Biogasanlagen - Anforderungen und
Ausbildungsinhalte”, Ausgabe 2006;
5. ,OVGW-Richtlinie G 1*: OVGW-Richtlinie G 1
Technische Richtlinie fir Errichtung und Anderung von Niederdruck-Gasanlagen
(OVGW-TR Gas)*, Teile 1 bis 5 - Ausgabe November 2009;
6. ,OVGW-Richtlinie G 2: OVGW-Richtlinie G 2
JTechnische Regeln Fliissiggas” (OVGW-TR Fliissiggas 2002), Teile 1 - 6, Ausgabe Juni 2011;

7. ., OVGW-Richtlinie G 4“; OVGW-Richtlinie G 4
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

LAufstellung von Gasgeraten Uber 50 kW - besondere Bedingungen fur die Aufstellung von
Gasgeraten fur Kiihlung, Heizung und Warmwasserbereitung mit einer
Gesamtnennwarmebelastung > 50 kW*, Ausgabe November 2010;
,OVGW-Richtlinie G 6“: OVGW-Richtlinie G 6
,Gasinneninstallationen Betriebsdriicke > 100 mbar < 5 bar”, Ausgabe Juni 2001;
,OVGW-Richtlinie G 7*: OVGW-Richtlinie G 7
JFlissiggas - Leitungsanlagen, Leitungsanlagen fur Flissiggas mit Betriebsdricken Gber
500 mbar bis einschlie8lich 25 bar”, Ausgabe November 2005;
,OVGW-Richtlinie G 10": OVGW-Richtlinie G 10
.Technische Richtlinie fur Betrieb und Instandhaltung von Gasanlagen®,
Ausgabe November 2010;
,OVGW-Richtlinie G 31*: OVGW-Richtlinie G 31
,Erdgas in Osterreich - Gasbeschaffenheit”, Ausgabe Mai 2001;
. OVGW-Richtlinie G 43": OVGW-Richtlinie G 43
,Stationare Gasmotoren - Aufstellung, Anschluss und Betrieb”, Ausgabe September 1998;
,OVGW-Richtlinie G 46": OVGW-Richtlinie G 46
+Anschluss von Gasgeraten an Abgassammler oder wohnungsgemeinsame Fange”, Ausgabe
September 2012;
~TRVB 117 0" TRVB 117 O
Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz
.Betrieblicher Brandschutz - Ausbildung”, Ausgabe 2010;

»~TRVB O 119": TRVB O 119

Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz

.Betrieblicher Brandschutz - Organisation”, Ausgabe 2006;
.TRVB O 120" TRVB O 120

Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz

.Betrieblicher Brandschutz - Eigenkontrolle - Kontrollplan”, Ausgabe 2006;
~TRVB 121 O": TRVB 121 O

Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz

.Brandschutzpladne fur den Feuerwehreinsatz”, Ausgabe 1.5.2015.



(2) Rechtsvorschriften des Bundes, auf die in dieser Verordnung Bezug genommen wird, sind in folgender Fassung

anzuwenden:

1. ,Kesselgesetz":

Bundesgesetz ber SicherheitsmalRnahmen fiir Dampfkessel, Druckbehélter, Versandbehalter und
Rohrleitungen, BGBI. Nr. 211/1992, in der Fassung des BundesgesetzesBGBI. | Nr. 28/2012;

2. ,Druckbehalter-Aufstellungs-Verordnung (DBA-VO)":
Verordnung des Bundesministers fur wirtschaftliche Angelegenheiten Uber die Aufstellung von
Druckbehaltern, BGBI. Il Nr. 361/1998;

3. ,Druckgerateliberwachungs-Verordnung (DGUW-V)*:

Verordnung des Bundesministers fur Wirtschaft und Arbeit Uber sicherheitstechnische
Bestimmungen fur Prifungen bei der Inbetriebnahme und wahrend des Betriebs von Druckgeraten, BGBI. Il
Nr. 420/2004, in der Fassung der Verordnung BGBI. Il Nr. 165/2015;

4. ,Feuerungsanlagen-Verordnung (FAV)":

Verordnung des Bundesministers fur wirtschaftliche Angelegenheiten Uber die Bauart, die
Betriebsweise, die Ausstattung und das zuldssige Ausmald der Emissionen von Anlagen zur Verfeuerung fester,
flissiger oder gasférmiger Brennstoffe in gewerblichen Betriebsanlagen, BGBI. Il Nr. 331/1997, in der Fassung der
Verordnung BGBI. Il Nr. 312/2011;

5. ,Flussiggas-Verordnung 2002 (FGV)":

Verordnung des Bundesministers fur Wirtschaft und Arbeit und des Bundesministers fur Verkehr,
Innovation und Technologie tber Lagerung, Abfillung, Umflllung und Verwendung von Flissiggas, BGBI. I
Nr. 446/2002;

6. ,Gasgerate-Sicherheitsverordnung (GSV)":

Verordnung des Bundesministers fur wirtschaftliche Angelegenheiten tGber das Inverkehrbringen
und Ausstellen von Gasgeraten und die grundlegenden Sicherheitsanforderungen an Gasgerate, BGBI.
Nr. 430/1994, in der Fassung der VerordnungBGBI. Il Nr. 114/2011;

7. ,Verordnung explosionsfahige Atmospharen (VEXAT)":

Verordnung des Bundesministers fr Wirtschaft und Arbeit Uber den Schutz der
Arbeitnehmer/innen vor explosionsfahigen Atmosphdren und mit der die Bauarbeiterschutzverordnung und die
Arbeitsmittel-Verordnung gedndert werden, BGBI. Il Nr. 309/2004, in der Fassung der VerordnungBGBI. I
Nr. 33/2012.
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